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Lista de Materiais
Caixas de Passagem
Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1p¢
Caixa de inspegéo esgoto simples
Legenda CE- 60x60 cm 9p¢
- i PVC Acessorios
I CAP bolsa lisa Caixa sifonada
- o 100x100x50 6 pg
Caixa Sifonada Ralo sifonado alt. reg. saida 40
100 mm - 40 mm 3pg
Sifao de copo p/ pia e lavatorio
f e — j 11172 25 pg
Valvula p/ lavatdrio e tanque
1" 25 p¢
‘ ‘ PVC Esgoto
. = ) CAP bolsa lisa
C E Caixas Inspegédo Esgoto Simples 40 mm 1pc
‘ ‘ Cap
100 mm 1pc
L J 50 mm 9 pg
Curva 90 curta
40 mm 28 pg
Joelho 45
100 mm 28 pg
I 40 mm 27 p¢
o
’\7 7 5| 50 mm 7 ps
&l Joelho 90
N~ S Caixas de Gordura 100 mm 2pg
C G Joelho 90 ¢/ visita
L J 100 mm - 50 mm 9 pg
_— Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 25pg
Jungéo simples
[D Cap 100 mm - 50 mm 1pg
100 mm- 100 mm 11 pg
ﬁ] Chuveiro Coletivo Luva
40 mm 2pg
Chuveiro Residencial Luva simples
50 mm 1p¢
@:) Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario- sobe Redugéo excéntrica
100 mm - 50 mm 5pg
qﬂﬂ Joelho 45 Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola
100 mm - 4" 116.05 m
]ll Joelho 87°30"- sobe 50 mm - 2" 6.48 m
Tubo rigido ¢/ ponta e bolsa soldavel
40 mm 11.40m
Jungéo simples Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 35.55m
40 mm 75.80 m
50 mm - 2" 16.51 m
Jungéo simples c/ redugdo Té 45
40 mm 10 pe
FoFo - Linha predial
,, Lavatério de Uso Geral Joelho 87°30°
o Luva para esgoto secundario 50 mm 1pg
— PVC Esgoto
|||lﬂ Ramais de Ventilagao Curva 45 longa
S| 50 mm 3p¢c
i‘ Redugéo excéntrica « Joelho 45
‘QE) 50 mm 1p¢
'@ Te4s >| Joelho 90
50 mm 4 pg
Q Vaso Sanitario ¢/ J90° Tubo rigido ¢/ ponta lisa
< 50 mm - 2" 1.60 m
-l\ll@“l Vaso Sanitario ¢/ J90° com visita Té sanitario
4 50 mm -50 mm 4 pc
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Legenda Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos
@€ Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso Caixa PVC
. . 4x2" 129 p¢
a -
wn Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Caixa PVC octogonal
7~d 3x3 75 pg
o - —it__ S 1 18 Luminaria p/ fluor. compacta longa - sobrepor teto Cabo Unipolar (cobre)
7J\H 0 O D L I | L T o — 9 7 ol || —l N U CL ISOI.PVC - 450/750V ref. Pire"i Pirastic ECOplUS BWF F eXI’veI
il v
N u m g = CARG h o ) 10 mm? 4510 m
i - [ PORTAOI GRADIL =230m RCARGA 1 m‘ 110 Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - sobrepor 2.5 mme 123750 m
4 mm2 446.20 m
H 5 : 5 2 CHS ) 50 mm? 748.90 m
8n > H o3 - - P11 Ponto 2P+T a 2,20m do piso 6 mme 957 20 m
gH S S Bl L B :
s = - = 230000 OT T aA[" \‘% 2500 Dispositivo Elétrico - embutido
§ - T ™~ = !I Quadro de distribuicao - embutir a 1,50m do piso Placa 2x4"
u 0 J N Interruptor simples - 1 tecla 27 p¢
H ] GLD Placa cega 6 pc
i g n—{> 23 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso Placa p/ 1 fungdo 83 pc
312 Placa p/ 1 fungao retangular 13 pg
a . ﬁ MOS S/ placa
| u D_> 23 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso Interruptor 1 tecla paralela 2 p¢
N ’;:_.?' . 900 Interruptor 1 tecla simples 11 p¢
=17 © e FOE4 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 12 pg
il 5 n—{> 22 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 71 p¢
ENEEER e 5000 Dispositivo de Protecgo
R Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
D—> 17 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso 10A 9 p¢
13A 2pg
S BEBEDOUR ARC30000 ]Z‘gﬁ ; pe
(=]
il 8 s = 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso ol 25 ; gg
3 o
3600 £l 32A 8 pc
VET o 50A 1pc
D_> 2 Ventilador de teto 63 A 1p¢
1lss 110 ° v“ 1le R g Tles L 130 80A 1pe
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
= 21 o1" Y 25 A 1 pg
5| \ Eletroduto PVC flexivel
- ) <N Eletroduto leve
) 1" 1127.60 m
§ ) Luminaria e acessoérios
: . Luminaria sobrepor p/ fluoresc. tubular
% E ot B 110w 50 p¢
g H > 8> 5 < 3 Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta
3 w4 . : 1x18 W 1pg
= I 2 Quadro de Demanda (QD1) 1X36 W 5 pe
) A - E Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda Reator eletrénico p/ fluorescente tubular
o q (kVA) (%) (kVA) 1x110 W 50 PG
- f . Uso especifico 46.02 100 46.02 Soquete
1l 110 or e b . 5 . lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100 12.00 base 2G11 6 pc
s |
G ‘ - _ 2.73 50 1.36 base R 17 100 pg
% lluminagéo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) 0.69 100 0.69 Spot
5 - Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (nao residencial) 15.00 65 9.75 1 compacta 6 pc
/ kS s 1] TOTAL 69.83 Lampada fluorescente
§ b § Compacta reator nao integrado - longa
o 1lze i - 38 110 % | 18W 1 pc
. ' 36W 5p¢
fe s m
3 | § Tubular comum - diam. 38mm
e Y ] 110 W 50 pg¢
| ‘g PP ror s . Quadro distrib. plastico - embutir
I Iy ! Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)
. g@: \ L Cap. 36 disj. unip. - In Pente 63A 1pg
3 11 \ "(
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(3600 WRz 3 (Ar Condicionado (Creche IlI))

(3600 WRE 4 (Ar Condicionado (Pré-escola 1))

(3600 WRZ 5 (Ar Condicionado (Creche 1))

(3600 WRz 6 (Ar Condicionado (Creche II))

(3600 WRE 7 (Ar Condicionado (Pré-escola Il))

(3600 ng 8 (Ar Condicionado (Pré-escola lll))

(3600 WRz 9 (Ar Condicionado (Professores))

(3600 WRE 10 (Ar Condicionado (Administrag&o))

(600 V‘g 17 (TUG's e TUE (Creche Ill + Sanitario))

TUGs e TUE (Pré-escola | + Sanitario))

(600 V\Q 19 (TUG's e TUE (Creche | + Repouso + Banho))

(700 WFZ 20 (TUG's e TUE (Creche Il + Sanitario + Solarium))

(TUG's e TUE (Patio + Refeitorio))

(5000 WFz 22 (TUE Fogéo (Cozinha))

(1212 WRZ 23 (TUE's Geladeira + Microondas (Cozinha))

(800 WRZ 24 (TUG's (Cozinha + Carga e Descarga))

(1580 WFz 25 (TUG's e TUE's (Lactario + Higienizaggo + A.S))

(700 WFZ 26 (TUG's e TUE (Pré-escola Il))

(800 WFZ 27 (TUG's e TUE (Pré-escola Il e Dormitorio))

(800 WFZ 28 (TUG's e TUE (Professores + Banheiros PNE))

(700 WRZ 29 (TUG's e TUE (Administragdo + Almoxarifado))

63A
o H (5698 WFg 1 (lluminagéo)
50
25 A
2 H (2470 ng 2 (Ventilag&o)
4
32A
— i
6
32A
VR _I IT
6
32A
VR _I IT
6
32A
™ _{ IT
6
32A
VR _I IT
4
32A
VR _I IT
4
32A
VR _I IT
4
32A
VR _I IT
4
20 A
2 -I IT (2500 WRz 11 (Chuveiro I)
25
20 A
2 -I IT (2500 WRz 12 (Chuveiro I1)
2.5
20 A
o HE (2500 WFg 13 (Chuveiro Ili)
25
20 A
2 -I IT (2500 WRZ 14 (Chuveiro IV)
4
20 A
5 -I IT (2500 WRz 15 (Chuveiro V)
4
20 A
Y HE (2500 WFg 16 (Chuveiro V)
25
10A
VR _I IT
25
10A
L U1 (800 V\Q 8¢
2.5
10A
— 1
25
10A
™ _I IT
25
13A
—d Ut 1200 W),
4
50 A
VR _{ IT
10
13A
™ _I IT
25
10A
VR _{ IT
2.5
16 A
VR _{ IT
25
10A
™ _{ IT
2.5
10A
VR _{ IT
2.5
10A
VR _{ IT
25
10A
™ _{ IT
2.5

Conduto

1#1.5(1.5)1.5 mm?
~

}

o5A 80A

1 50
© lluminagéo 5698 W 1
20 A
25 |-
. EEEEE——) c—4
—1 16 2500 W Chuveiro VI
25A
A4
© Ventilagao 2470 W 2
10A
25 A
——»o o—4¢
— 17 600 W TUG's e TUE (Creche Ill + Sanitario) A
A 6
© Ar Condicionado (Creche lll) 3600 W 3
10A
25 A
——»o o—4¢
— 18 800 W TUGs e TUE (Pré-escola | + Sanitario) A
A 6
© Ar Condicionado (Pré-escola ) 3600 W 4
10A
25 |-
——»o o—4¢
—1 19 600 W TUG's e TUE (Creche | + Repouso + Banho) 2 A
A6
© Ar Condicionado (Creche 1) 3600 W 5
10A
25 -
—_———-s o—
— 20 700 W TUG's e TUE (Creche Il + Sanitario + Solarium) 2 A
A6
© Ar Condicionado (Creche Il) 3600 W 6
13A
4
—_———- o—f
— 21 1300 W TUG's e TUE (Patio + Refeitorio) 32 A
A4
50 A © Ar Condicionado (Pré-escola Il) 3600 W 7
10 A~
—_———- o—f
—1 22 5000 W TUE Fogéao (Cozinha) 2 A
A4
© Ar Condicionado (Pré-escola Ill) 3600 W 8
13A
25 A
. . . EEEE——) G—4
—1 23 1212 W TUE's Geladeira + Microondas (Cozinha) A
A4
10A © Ar Condicionado (Professores) 3600 W 9
25 A
——»o o—4¢
—1 24 800 W TUG's (Cozinha + Carga e Descarga) 3 A
A4
16 A © Ar Condicionado (Administragao) 3600 W 10
25 A
——»o o—4¢
— 25 1580 W TUG's e TUE's (Lactario + Higienizagdo + A.S) 20 A
/{\ 25
° Chuveiro | 2500 W 11
10A
25 -
—_———-s o—
—1 26 700 W TUG's e TUE (Pré-escola ll) 20 A
A 25
© Chuveiro Il 2500 W 12
10A
25 |-
—_———-s o—
—1 27 800 W TUG's e TUE (Pré-escola Ill e Dormitorio) 20 A
A 25
© Chuveiro Il 2500 W 13
10A
25 |-
—_———- o—f
—1 28 800 W TUG's e TUE (Professores + Banheiros PNE) 20 A
A4
° Chuveiro IV 2500 W 14
10A
25 A
——»o o—4¢
—1 29 700 W TUG's e TUE (Administragao + Almoxarifado)
20A
A4
° Chuveiro V 2500 W 15
Poténcia Instalada (W) o
R 67560
Total 67560 |
R N
Verde
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descricéo Esquema| Método \Y lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segdo Ilc Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. V) 18 | 36 | 110 | 100 | 130 | 200 | 280 | 312 | 600 | 900 | 2500 | 3600 | 5000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A (A) (%) (%)

1 lluminagéo F+N Bl 1227v | 1 5 50 7809 5698 R 5698 1.00 | 1.00 | 61.5 50 | 151.0 | 63.0 3.49 3.49 Ok
a 2 302 220 R 220 1.00 | 56.0 50 | 151.0 Ok
aa 1 47 36 R 36 1.00 | 53.2 50 | 151.0 Ok
ab 2 302 220 R 220 1.00 | 23.8 50 | 151.0 Ok
b 2 302 220 R 220 1.00 | 475 50 | 151.0 Ok
c 2 302 220 R 220 1.00| 214 50 | 151.0 Ok
d 1 47 36 R 36 1.00 | 53.6 50 | 151.0 Ok
e 6 905 660 R 660 1.00 | 35.6 50 | 151.0 Ok
f 4 604 440 R 440 1.00 | 52.3 50 | 151.0 Ok
g 2 302 220 R 220 1.00 | 19.0 50 | 151.0 Ok
h 4 604 440 R 440 1.00 4.8 50 | 151.0 Ok
i 2 302 220 R 220 1.00 | 61.5 50 | 151.0 Ok
j 2 302 220 R 220 1.00 | 59.1 50 | 151.0 Ok
k 1 151 110 R 110 1.00 | 41.6 50 | 151.0 Ok
| 3 453 330 R 330 1.00 | 14.3 50 | 151.0 Ok
m 1 151 110 R 110 1.00 | 27.3 50 | 151.0 Ok
n 1 151 110 R 110 1.00 | 28.5 50 | 151.0 Ok
0 2 302 220 R 220 1.00 | 16.6 50 | 151.0 Ok
p 1 151 110 R 110 1.00 | 42.8 50 | 151.0 Ok
q 1 28 18 R 18 1.00 | 52.5 50 | 151.0 Ok
r 2 302 220 R 220 1.00 7.1 50 | 151.0 Ok
S 3 453 330 R 330 1.00 | 10.7 50 | 151.0 Ok
t 1 47 36 R 36 1.00 | 56.7 50 | 151.0 Ok
u 1 47 36 R 36 1.00 | 56.4 50 | 151.0 Ok
\% 4 604 440 R 440 1.00 | 404 50 | 151.0 Ok
w 2 302 220 R 220 1.00 | 26.1 50 | 151.0 Ok
X 1 151 110 R 110 1.00 | 44.0 50 | 151.0 Ok
y 1 151 110 R 110 1.00 | 451 50 | 151.0 Ok
z 1 47 36 R 36 1.00 | 52.9 50 | 151.0 Ok

2 Ventilagéo F+N B1 127V 19 3088 2470 R 2470 1.00| 1.00| 0.0 4| 320 25.0 Ok
ac 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ad 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ae 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
af 1 162 130 R 130 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ag 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ah 1 162 130 R 130 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ai 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
aj 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
ak 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
al 2 325 260 R 260 1.00| 0.0 4| 320 Ok
am 1 162 130 R 130 1.00| 0.0 4| 320 Ok

3 Ar Condicionado (Creche Ill) F+N+T B1 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 1.00 | 31.5 6| 41.0| 320 2.94 2.94 Ok

4 Ar Condicionado (Pré-escola |) F+N+T B1 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 1.00 | 31.5 6| 41.0| 320 3.32 3.32 Ok

5 Ar Condicionado (Creche I) F+N+T B1 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 1.00 | 315 6| 41.0| 320 3.30 3.30 Ok

6 Ar Condicionado (Creche Il) F+N+T Bl 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 1.00 | 31.5 6 41.0 | 32.0 3.09 3.09 Ok

7 Ar Condicionado (Pré-escola Il) F+N+T Bl 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 1.00 | 31.5 4 32.0 | 32.0 2.37 2.37 Ok

8 Ar Condicionado (Pré-escola Ill) F+N+T Bl 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 1.00 | 31.5 4 32.0 | 32.0 2.00 2.00 Ok

9 Ar Condicionado (Professores) F+N+T Bl 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 1.00 | 31.5 4 32.0 | 32.0 3.82 3.82 Ok

10 Ar Condicionado (Administracéo) F+N+T Bl 127V 1 4000 3600 R 3600 1.00| 1.00 | 31.5 4 32.0 | 32.0 3.02 3.02 Ok
11 Chuveiro | F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00 | 1.00 | 19.7 2.5 24.0 | 20.0 3.39 3.39 Ok
12 Chuveiro Il F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00| 1.00 | 19.7 2.5 24.0 | 20.0 3.54 3.54 Ok
13 Chuveiro lll F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00| 1.00 | 19.7 2.5 24.0 | 20.0 3.72 3.72 Ok
14 Chuveiro IV F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00| 1.00 | 19.7 4 32.0 | 20.0 2.69 2.69 Ok
15 Chuveiro V F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00 | 1.00 | 19.7 4 32.0 | 20.0 2.59 2.59 Ok
16 Chuveiro VI F+N+T Bl 127V 1 2500 2500 R 2500 1.00 | 1.00 | 19.7 2.5 24.0 | 20.0 3.99 3.99 Ok
17 TUG's e TUE (Creche Il + Sanitario) F+N+T Bl 127V 4 1 694 600 R 600 1.00 | 1.00 5.5 2.5 24.0 | 10.0 1.53 1.53 Ok
18 TUGs e TUE (Pré-escola | + Sanitario) F+N+T Bl 127V 6 1 917 800 R 800 1.00 | 1.00 7.2 2.5 24.0 | 10.0 2.27 2.27 Ok
19 TUG's e TUE (Creche | + Repouso + Banho) F+N+T Bl 127V 6 667 600 R 600 1.00 | 1.00 5.2 2.5 24.0 | 10.0 1.62 1.62 Ok
20 TUG's e TUE (Creche Il + Sanitario + Solarium) F+N+T Bl 127V 5 1 806 700 R 700 1.00 | 1.00 6.3 2.5 24.0 | 10.0 2.13 2.13 Ok
21 TUG's e TUE (Patio + Refeitério) F+N+T Bl 127V 7 1 1444 1300 R 1300 1.00| 1.00 | 11.4 4 32.0| 13.0 2.67 2.67 Ok
22 TUE Fogéo (Cozinha) F+N+T Bl 127V 1 6250 5000 R 5000 1.00 | 1.00 | 49.2 10 57.0 | 50.0 2.08 2.08 Ok
23 TUE's Geladeira + Microondas (Cozinha) F+N+T Bl 127V 1 1 1515 1212 R 1212 1.00| 1.00 | 11.9 2.5 24.0 | 13.0 2.49 2.49 Ok
24 TUG's (Cozinha + Carga e Descarga) F+N+T Bl 127V 8 889 800 R 800 1.00 | 1.00 7.0 2.5 24.0 | 10.0 2.33 2.33 Ok
25 TUG's e TUE's (Lactario + Higienizagao + A.S) F+N+T Bl 127V 4 1 1 1919 1580 R 1580 1.00| 1.00| 151 2.5 24.0 | 16.0 2.81 2.81 Ok
26 TUG's e TUE (Pré-escola ll) F+N+T Bl 127V 5 1 806 700 R 700 1.00 | 1.00 6.3 2.5 24.0 | 10.0 1.21 1.21 Ok
27 TUG's e TUE (Pré-escola Ill e Dormitério) F+N+T B1 127V 6 1 917 800 R 800 1.00] 1.00| 7.2 25| 24.0] 10.0 0.95 0.95 Ok
28 TUG's e TUE (Professores + Banheiros PNE) F+N+T B1 127V 6 1 917 800 R 800 1.00] 1.00| 7.2 25| 24.0] 10.0 2.43 2.43 Ok
29 TUG's e TUE (Administragéo + Almoxarifado) F+N+T Bl 127V 5 1 806 700 R 700 1.00| 1.00| 6.3 25| 24.0] 10.0 1.45 1.45 Ok
TOTAL 1 5 50 | 62 |19 | 7 1 1 1 2 6 8 1 76442 67560 R 67560
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